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PENERAPAN SHORT MESSAGE SERVICE  (SMS) PADA FAULT INDIKATOR OVER HEAD LINE (FIOHL) DI 
SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM) PENYULANG CAMRY GARDU INDUK SENTUL. Telah 
dilakukan penelitian penerapan Short Messages Service (SMS) pada Fault Indikator OverHead Line (FIOHL) di Saluran 
Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Penyulang Camry Gardu Induk Sentul. Pada saat ini gangguan listrik  yang 
terjadi pada Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) banyak disebabkan akibat pemasangan antena TV, binatang, 
layang-layang,  dahan atau ranting pohon yang dapat menyebabkan hubung singkat antara tanah dengan SUTM. Untuk  
mengetahui arah gangguan pada SUTM adalah dengan memasang  Fault Indicator Over Head Line (FIOHL). Cara 
yang selama ini dilakukan cukup memakan waktu lama karna dilakukan secara manual dengan melihat indikator lampu 
dari FIOHL yang tersebar di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan arah penyebab 
terjadinya gangguan secara cepat pada jaringan SUTM agar mempercepat pemulihan tegangan listrik. Sistem ini 
berfungsi untuk mengirimkan notifikasi SMS saat cahaya dari FIOHL terdeteksi oleh sensor. Sistem ini menggunakan 
mikrokontroler Arduino Uno, Modem GSM SIM900A, dan Sensor LDR. Sistem ini sangat membantu petugas dalam 
mengetahui arah gangguan pada SUTM. 







Saluran Udara Tegangan Menengah 
(SUTM) adalah salah satu sistem Distribusi 
tenaga listrik yang berperan sangat penting untuk 
menyalurkan tegangan listrik ke pelanggan. 
Mengingat sangat pentingnya fungsi SUTM ini 
maka kehandalan pasokan listrik dan percepatan 
pemulihan atau penormalan tegangan listrik 
dirasa sangat perlu untuk ditingkatkan agar 
pemadaman yang terjadi akibat gangguan 
tegangan listrik cepat diatasi. Dalam mengetahui 
arah terjadinya gangguan pada SUTM adalah 
dengan memasang  Fault Indicator Over Head 
Line (FIOHL) pada percabangan penyulang atau 
feeder. Cara yang selama ini dilakukan cukup 
memakan waktu lama karna dilakukan secara 
manual dengan menelusuri ke setiap percabangan 
dari Penyulang atau feeder untuk mengetahui arah 
gangguan dengan melihat indikator lampu dari 
Fault Indicator Over Head Line (FIOHL).  Untuk 
itu perlu dilakukan penelitian tentang Penerapan 
System Short Message Service (SMS) pada Fault 
Indicator Over Head Line (FIOHL) di Saluran 
udara tegangan menengah (SUTM) berlokasi di 
Penyulang Camry Gardu Induk Sentul yang 
berfungsi untuk mengetahui dan menemukan arah 





2. METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian menjelaskan langkah-
langkah yang dilakukan untuk perolehan tujuan 
penelitian. Adapun tahapan dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada flowchart pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Flowchart Metode Penelitian 
 
2.1 Persiapan Alat Dan Bahan 
a. Persiapan Alat 
Pada saat proses rancang bangun penerapan 
Short Message Service (SMS) pada Fault 
Indikator Over Head Line (FIOHL) di Saluran 
Udara Tegangan Menengah (SUTM) di 
penyulang camry Gardu Induk Sentul ini tentunya 
memerlukan alat agar mempermudah proses 
pengerjaannya. Alat yang digunakan antara lain : 
Bor tangan, Tang Kombinasi,  Tang Buaya, 
Obeng (+)(-), Gergaji besi, Cutter, Penggaris, 
Gunting, Solder, Avometer, dan Lem Bakar. 
Untuk alat-alat yang digunakan pada proses ini 
dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 
 
Gambar 2 Peralatan Yang Digunakan 
 
b. Persiapan Bahan 
Pada saat proses rancang rangkaian 
pengoprasian FIOHL ini tentunya harus disiapkan 
terlebih dahulu bahan-bahan apa saja yang akan 
digunakan. Bahan yang digunakan antara lain : 
- Sensor LDR (Light Dependent Resistor) 
- Module GSM (SIM900A) 
- Power Supply 5 Volt 
- Arduino Uno 
- Resistor (R 10 K) 
 
2.1 Perancangan Prototipe Blok Diagram 
Keseluruhan 
Prototipe ini dilengkapi dengan 
menggunakan 3 (tiga) pasang sensor LDR dan 
LED untuk membaca arah gangguan. Semua data 
output dari sensor akan masuk ke input Arduino 
Uno dan diolah untuk menjadi proses output. 
Rangkaian pada prototipe ini dapat dilihat dari 
diagram blok pada Gambar 3 berikut. 
 
 
Gambar 3 Blok Diagram Keseluruhan 
 
2.2 Perancangan Desain Gambar 
Untuk mempermudah dalam proses rancang 
bangun prototipe ini maka dibuat desain gambar 
terlebih dahulu. Adapun desain gambar yang 
dibuat antara lain : (a)  Skematik Rangkaian, (b)  
Flowchart Perangkat, dan (c) Rangkaian Maket. 
 
1. Perancangan Skematik Rangkaian 
Perancangan skematik rangkaian ini 
merupakan proses perakitan wairing dari bahan-
bahan yang akan digunakan dalam prototipe ini. 
Skematik rangkaian prototype ini dapat dilihat 
pada Gambar 4 berikut ini. 
PROSES OUTPUTINPUT
ARDUINO UNO
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Gambar 4 Skematik Rangkaian 
Penjelasan skematik : 
1. Untuk (sensor LDR) didekatkan ke sumber 
cahaya yang dihasilkan oleh FIOHL (Fault 
Indikator Over High Line), Pin Analog A0 
pada (Arduino) dihubungkan ke kaki 
(resistor) 470 kΩ yang terhubung ke kaki  
sensor LDR 1 untuk (sensor LDR) 1, Analog 
A1 (Arduino) untuk (sensor LDR) 2, Analog 
A2 (Arduino) untuk (sensor LDR) 3. Salah 
satu kaki sensor lainnya pada sensor LDR 1, 
LDR 2, dan LDR 3 dihubungkan ke Pin 
GND pada (Arduino). Pin 5V pada 
(Arduino) dihubungklan ke kaki sensor 
lainnya pada sensor LDR 1 , LDR 2, dan 
LDR 3.  
2. Untuk power supply Tegangan 220 VAC di 
Convert Step down oleh Adaptor Charger 5 
VDC, USB cable power 5 VDC 
menghubungkan antara Adaptor Charger 5 
VDC dengan Female DC Jack Power 
Arduino. 
3. Untuk Female DC Jack Power Arduino, pin 
VCC GSM SIM900A dihubungkan ke 
Female DC Jack Power Arduino, kemudian 
dihubungkan ke Male DC Jack Power 
Arduino,  pin GND GSM SIM900A 
dihubungkan ke Female DC Jack Power 
Arduino kemudian dihubungkan ke Male 
DC Jack Power Arduino. 
4. Untuk module GSM SIM900A pin TX pada 
module GSM SIM900A dihubungkan ke pin 
11 digital PWM Arduino, dan pin RX pada 
module GSM SIM900A dihubungkan ke pin 
10 digital PWM Arduino.  
 
2. Flowchart Pengiriman SMS Otomatis 
Informasi Arah Gangguan 
Perancangan untuk prototipe ini 
menggunakan perangkat lunak arduino-1.8.5-
windows sebagai media penghubung antara 
program yang akan diunggah ke Arduino Uno 
yang menggunakan bahasa C. Diagram alur atau 
flowchart pemograman prototipe ini dapat 
diperlihatkan pada Gambar 5. 
 
Gambar 5 Flowchart Pengiriman SMS Otomatis 
Informasi Arah Gangguan 
Flowchart diatas menjelaskan alur 
perangkat keras ketika mengirim informasi arah 
gangguan secara otomatis. Pertama inisialisasi 
module sensor LDR  dan ketika sensor LDR 
mendeteksi cahaya yang muncul dari LED Fault 
Indikator  Over High Line (FIOHL) lalu 
perangkat akan mengirim perintah ke module 
GSM untuk mengirim pesan “Arah Gangguan”, 
maka setelah mengetahui adanya informasi arah 
gangguan, petugas akan mengusut titik gangguan. 
Ketika perbaikan telah selesai  dan Tegangan 
pada jalur kembali normal maka perangkat akan 
kembali stand by dan cahaya pada FIOHL padam 
, proses ini berjalan secara terus menerus. 
 
3. Rangkain Maket 
Adapun rangkaian pada maket untuk 
menggambarkan prototipe  untuk masing-masing  
jalur tedapat pada Gambar 6 sebagai  berikut : 
 
Gambar 6 Rangkaian Pada Maket 
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Pada Gambar 6diketahui bahwa terdapat 3 
jalur untuk setiap percabangan di distribusikan 
terpusat  menggunakan 4 buah saklar ON/OFF 
dan 3 buah LED untuk masing-masing  jalur 1 
buah  LED dengan rangkaian Perarel. Saklar 
diasumsikan sebagai penyebab  terjadinya  
gangguan listrik. Bila saklar dimatikan maka 
penyulang normal dan bila saklar menyala maka 
salah satu percabangan terjadi gangguan. 
Untuk garis berwarna merah merupakan jalur 
1 yang menghubungkan saklar dengan 1 buah 
LED ditiang 1. Untuk garis berwarna kuning 
merupakan jalur 2 yang menghubungkan saklar 
dengan 1buah LED ditiang 2. Untuk garis 
berwarna biru merupakan jalur 3 yang 
menghubungkan saklar dengan 1 buah LED 
ditiang 3.   
 
2.3 Pengujian sistem 
Pengujian sensor LDR (Light Dependent 
Resistor) dilakukan dengan perakitan pada project 
board sebelum di terapkan di prototipe. Sensor 
LDR (Light Dependent Resistor) di pasang di 
setiap percabangan untuk mendeteksi cahaya 
yang muncul dari LED FIOHL kemudian 
menentukan lokasi arah titik gangguan 
percabangan di penyulang SUTM. Gambar 7 
menampilkan pengujian sensor di project board. 
 
 




3. HASIL DAN BAHASAN 
3.1 Hasil Penerapan Short Messages Services 
(SMS) 
1. Simulation Control 
Setelah dilakukan perancangan pada bab 
sebelumnya diketahui bahwa dalam pendekatan 
prototype alat yang di rancang menggunakan 
sebuah maket (miniatur) dengan membagi 
kedalam 3 percabangan. Dengan simulasi dapat 
mempermudah dan memperjelas cara kerja dari 
alat yang telah dibuat. Adapun simulasi yang 
digunakan adalah 3 buah switch atau saklar dan 3 
buah lampu LED untuk masing-masing jalur 1 
buah seperti yang tertera pada Gambar 8 berikut.  
 
 
Gambar 8 Maket Prototype Penerapan SMS Pada 
FIOHL 
Berikut adalah penjelasan dari gambar 13 :  
1. Switch control 
2. Penyebab gangguan akibat arku layang-
layang 
3. FIOHL pada percabangaan 2 
4. Saluran udara tegangan menengah (SUTM) 
5. FIOHL pada percabangan 3 
6. Penyebab gangguan akibat antena TV 
7. Penyebab gangguan akibat pohon 
8. FIOHL pada percabangan 1 
 
2. SMS Otomatis Gangguan Percabangan 
Jika keadaan tegangan dari inputan dengan 
nilai yang telah ditentukan untuk Percabangan 1, 
Percabangan 2, dan Percabangan 3 maka hasil 




Gambar 9 SMS Otomatis FIOHL 
Percabangan 1 
 
Gambar 10 SMS Otomatis FIOHL 
Percabangan 2 
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3.2 Pengujian Penerapan Short Messages 
Services (SMS) 
1. Penerapan Coding 
Dalam pembangunan alat ini coding yang 
digunakan adalah bahasa pemograman C dimana 
untuk perangkat Arduino telah memiliki IDE 
(Integarate Development and Environment) 
tersendiri dalam proses pengcodinganya. Adapun 
penjelasan untuk setiap baris coding sebagai 
berikut : 
 
Tabel 1 Coding Program Inisialisai Modul 
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2. Pengujian Alat 
a. Pengujian Sensor LDR (Light Dependent 
Resistor)  
LDR mempunyai karakteristik berubah nilai 
resistansinya sesuai intensitas cahaya yang 
mengenainya. 
Untuk mengukur intensitas cahaya menggunakan 
Arduino Uno, harus mengubah perubahan 
resistansi LDR menjadi perubahan tegangan (DC) 
karena Arduino Uno hanya mengukur tegangan, 
tidak bisa mengukur resistansi. Oleh karena 
dibutuhkan rangkaian sederhana „pembagi 
tegangan‟ yang komponennya adalah LDR dan 
resistor (variabel resistor) yang dihubungkan 
secara seri dan ditenggah-tengahnya diumpankan 
ke pin Analog Arduino Uno. Untuk lebih jelasnya 
silahkan dilihat Gambar 12 rangkaiannya pada 
gambar di bawah  : 
 
Gambar 12 Rangkain Pengujian Sensor LDR 
 
Komponen yang dibutuhkan : 
1. LDR 
2. Variabel resistor (potensiometer atau 
trimpot) 10 KΩ 
3. beberapa kabel jumper 
4. Arduino Uno 
5. senter, untuk memanipulasi intensitas 
cahaya yang akan diukur (bisa menggunakan 
smartphone Android/iPhone yang sudah 




Rangkai komponen di atas sesuai gambar 
rangkaian di protoboard. Kurang lebih jadinya 
seperti Gambar 7di atas. Dengan mengatur 
besaran VR (Variabel Resitor) maka akan 
mendapatkan rentang tegangan dari 0V – 5V 
tergantung intensitas cahaya di LDR. LDR 
mempunyai sifat semakin banyak cahaya yang 
diterimanya (saat terang), nilai resistansinya 
semakin kecil. Dengan demikian, dengan 
rangkaian di atas, maka tegangan yang diterima 
pin analog Arduino Uno akan semakin besar. Hal 
kebalikannya juga berlaku  jika intensitas cahaya 
yang diterima LDR kecil (saat gelap), maka nilai 
resistansi LDR akan besar, sehingga tegangan 
yang diterima pin analog Arduino akan mengecil. 
Dengan membuat program/sketch handler di sisi 
Arduino, tegangan tadi dapat diukur melalui 
besaran digital representasinya, karena pin analog 
Arduino memiliki ADC 10 bit di internalnya.  
Setelah sketch coding pengujian LDR 
diunggah ke Arduino, dan sudah terlihat angka-
angka di jendela Serial Monitor, maka akan 
muncul hasil pengujian manipulasi cahaya yang 
mengenai LDR menggunakan senter (atau 
aplikasi Android/iPhone). Kemudian perhatikan 
angka-angka yang tertera di Serial Monitor akan 
naik turun sesuai dengan intensitas cahaya yang 
diterima LDR. Hasil pengujian tersebut terdapat 
pada tabel dibawah ini. 
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Dari hasil pengujian pada Tabel 2 diatas, 
dijelaskan bahwa Sensor LDR dimanipulasi 
tertutup cahaya. Sehingga angka-angka yang 
tertera di Serial Monitor menunjukan kondisi 
stabil dengan nilai 0. Maka kondisi prototipe 
rangkaian dalam kondisi normal (Standby). 
 
Tabel 3 Hasil Pengujian Dalam Kondisi Ruang 
Terbuka 
 
Dari hasil pengujian pada Tabel 3 diatas, 
dijelaskan bahwa Sensor LDR dimanipulasi di 
ruang terbuka. Sehingga angka-angka yang tertera 
di Serial Monitor menunjukan kondisi tidak stabil 
dengan nilai 500 - 700. Maka kondisi prototipe 
rangkaian bisa dinyatakan dalam kondisi normal 
(Standby). 
 
Tabel 4 Hasil Pengujian Dalam Kondis Diberi 
Cahaya 
 
Dari hasil pengujian pada Tabel 4. diatas, 
dijelaskan bahwa Sensor LDR dimanipulasi diberi 
cahaya lampu senter (atau aplikasi Flash di 
Android/iPhone). Sehingga angka-angka yang 
tertera di Serial Monitor menunjukan kondisi 
stabil dengan nilai diatas 900. Maka kondisi 
prototipe rangkaian bisa dinyatakan dalam kondisi 
terjadi gangguan. 
Dengan demikian didapatkan hasil 
pengujian dari Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 yang 
menjelaskan bahwa hasil nilai yang di upload 
pada coding Arduino Uno yaitu dengan nilai 
minimal >900. Sehingga Sensor LDR yang 
diterapkan pada prototipe rangkaian akan bekerja 
meskipun dalam kondisi ruang terbuka atau 
tertutup cahaya karna sudah ditetapkan nilai yang 
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b. Pengujian GSM (SIM 900A) 
Adapun pengujian untuk GSM baik 
pengiriman maupun penerimaan SMS atau pesan 
singkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 13 Pengujian Pengiriman SMS Serial 
Setelah melakukan pengujian untuk 
mengirimkan sms, maka hasilnya adalah sebagai 
berikut : 
 
Gambar 14 Pengujian Pengiriman SMS dari 
Perangkat 
Dari hasil pengujian SMS dapat terkirim 
dengan demikian perangkat berhasil mengirimkan 
data SMS kepada ponsel pengguna. Sedangkan 
untuk menerima sms dapat dilihat dari serial 
monitor sebagai berikut : 
 
Gambar 15 Pengujian Penerimaan SMS dari 
Ponsel Pengguna 
 
SMS berhasil dikirimkan dari ponsel 
pengguna kepada alat sehingga dapat diasumsikan 
bahwa GSM SIM900A yang telah terpasang dapat 





Penerapan Short Message Service (SMS) 
pada Fault Indicator Over Head Line (FIOHL) 
telah selesai dibuat. Dari hasil penelitian dan 
pengujian sistem ini berhasil dengan baik karena 
dengan menggunakan sistem ini maka secara 
otomatis bisa mengirim notifikasi pesan SMS 
langsung arah gangguan. Sehingga dengan 
penggunaan alat ini bisa mengefektifkan waktu 
dan bisa mempercepat dalam menangani 
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